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Ethernet Switch

Wyłączniki prądu (IP) 230V

Monitoring pogody i zachmurzenia

USB hub 1

Robofocus 1

Koło �ltrów

Kamera
CCD 1

Robofocus 2

RS232 RS232 RS232 RS232

USB hub 2

Wyłączniki prądu (IP) 12V WindowsXP
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System kontroli
obserwatorium
Foster System

Boltwood

Monitoring wizualny (3 kamery)
Kamery IP z funkcją dozoru przestrzeni

Monitoring atmosfery wewnątrz

System kontroli 
grzałek

Sterowanie
dachem

Czujnik parkowania
teleskopu + fotokomórka

Temperatura, wilgotność, punkt rosy

InternetDSL

Czujnik zasilania (IP)
Automatyczne zamknięcie obserwatorium
i zaparkowanie teleskopu w trybie Backup

Linia zasilania 230V

Backup - APC

Kamera
CCD 2

Montaż

SCHEMAT LOGICZNY
OBSERWATORIUM


